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Beneficiar:
DISTRIGAZ VEST S.A.

CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contractului de lucrari de
PROIECTARE S| EXECUTIE INSTALATII DE RACORDARE GAZE NATURALE
CONFORM ORD. ANRE NR.7/2022 S| NR.9/2022

Caietul de sarcini privind solutiile tehnice de proiectare si executie sisteme de distributie
gaze naturale, fac parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Bunurile care fac referiri la 0 marca, denumire comerciala, patent, etc, vor fi analizate
impreuna cu sintagma ,sau echivalent”

Datele de identificare ale entitatii contractante ( Achizitor ):

DISTRIGAZ VEST S.A.

Cod de identificare fiscala: RO14370054; Adresa: Strada: Anghel |. Saligny, nr. 8; Localitate:
Oradea; Cod Postal: 410085; Tara: Romania; Codul NUTS: RO111 Bihor; Nr. Reg.
Comert:J05/996/2001; Adresa de e-mail: office@distrigazvest.ro; Nr de telefon: +40 259 406
507, +40 259 406 508; Persoana de contact: Dejeu Calin lonel, Adresa web a sediului
principal al entitatii contractante(URL) https://www.distrigazvest.ro;

in calitate de operator a sistemului de distributie a gazelor naturale ( OSD )

Sursa de finantare a achizitiei: buget propriu.

Calendarul de aplicare a procedurii:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor este de 6 (sase), iar entitatea contractanta va raspunde in mod clar si
complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 2 (trei) zile inainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor.

Data si ora limita de depunere a ofertelor: stabilit conform anuntului de pe site-ul propriu

Cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea ofertantilor:
Perioada solicitata pentru valabilitatea ofertelor: minim 90 de zile calendaristice.

Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei castigatoare: Cel mai
bun raport calitate-pret.

Modul de comunicare:

Documentele de achizitii sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si
gratuit la (Website): https://www.distrigazvest.ro

Oferta se va prezenta la sediul entitatii contractante: DISTRIGAZ VEST S.A., intr-un colet
sigilat, marcat cu

adresa entitatii contractante si cu inscriptia ,A nu se deschide inainte de data.............., ora
........ , conform Anunt de participare nr. pentru procedura avand ca obiect
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Proiectare si executie instalati de racordare gaze naturale conform Ordinelor ANRE
nr.7/2022 si nr.9/2022.
Coletul sigilat si marcat va contine 6 plicuri sigilate si stampilate cu:
- plicul nr.1: Documente de calificare - ORIGINAL
- plicul nr.2: Propunere tehnica — ORIGINAL
- plicul nr.3: Propunere financiara - ORIGINAL
- plicul nr. 4 - CD/DVD marcate corespunzator
- plicul nr.5 — COPIE 1 (Documente de calificare; Propunere tehnica; Propunere financiara)
- plicul nr. 6 - COPIE 2 (Documente de calificare; Propunere tehnica; Propunere financiara)
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului.
Documentele in format de hartie trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala si vor fi semnate
pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul prin contract. In cazul in
care coletul nu este marcat corespunzator celor de mai sus, entitatea contractanta nu-si
asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
Pe langa documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara solicitate,
in afara ofertei sigilate se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente:
a) SCRISOARE DE INAINTARE in conformitate cu modelul prevazut in Formularul nr. 1 (in
exteriorul coletului),
b) IMPUTERNICIREA scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa
participe la activitatea de deschidere a ofertelor - Formular nr. 2,
c) GARANTIE DE PARTICIPARE, conform Cap. lil.1.1.a) din fisa de date, in original.
Oferta care este transmisa la o altd adresa a entitatii contractante, decéat cea stabilita de cétre
acesta sau dupa expirarea date-limitd pentru depunere, va fi respinséd si se returneaza fara
a fi deschisa operatorului economic care a depus-o.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmita
sub forma de document scris.
Orice document scris trebuie Tnregistrat in momentul transmiterii si al primirii.
Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma
primirea.
Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme:

a) prin posta;

b) prin curier;

c) prin fax;

d) prin e-mail;

e) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a) — d).
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PROPUNEREA TEHNICA
va contine descrierea si prezentarea modului de realizare a lucrarilor si va contine:

0. OPIS

1. Metodologia de realizarea a contractului

Serviciile de proiectare se vor realiza cu respectarea normelor tehnice si a tuturor prevederilor
legale in vigoare la data realizarii lucrarii (inclusiv normele de SSM si SU, precum si legislatia
in vigoare privind protectia mediului).

Pentru servicile de proiectare, Executantul are obligatia de a folosi personal autorizat
(Instalatori autorizati de proiectare SD-atestat PGD-(autorizat ANRE cf Ordinului ANRE nr.
83/2014), cu atestari si legitimatii valabile.

Ofertantul trebuie sa faca dovada certificarii sistemului de management in conformitate cu
standardele SR EN I1SO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008.
Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului tehnic avizat si a conditiilor impuse prin
avize si autorizatii cu respectarea distantelor fata de constructii si utilitati, al materialelor
folosite si al probelor de presiune, cu respectarea normelor tehnice si a tuturor prevederilor
legale in vigoare la data realizarii lucrarii (inclusiv normele de SSM si SU, precum si legislatia
in vigoare privind protectia mediului).

Pentru executia lucrarilor, Executantul are obligatia de a folosi personal autorizat (instalator
autorizat ANRE, I1SC, ISCIR, sudor autorizat), cu atestari si legitimatii valabile.

Executantul va detine proceduri omologate de sudare pentru atat pentru PE cat si OL.
Executantul are obligatia asigurarii nivelului de calitate corespunzétor cerintelor rezultate din
prezentul Caiet de Sarcini printr-un sistem propriu de calitate conceput gi realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati.

Executantul va avea desemnat prin decizie internd un responsabil cu acordarea primului
ajutor si un responsabil SSM/colaborator extern SSM.Pe parcursul derularii lucrarilor, in
vederea urmaririi acestora, Executantul trebuie sa desemneze un sef de santier, persoana
autorizata minim EGD, care sa aiba competenta de coordonare a executiei acestor lucrari.
Tn cazul in care personalul Executantului nu detine autorizatiile/calificarile necesare,
Dirigintele de santier si/sau reprezentantii Achizitorului nu vor permite acestor persoane
continuarea lucrarilor.

Executantul are obligatia de a inlocui personalul necorespunzétor, iar timpul necesar Tnlocuirii
acestui personal nu implica prelungirea termenelor contractuale.

A. Proiectare instalatii de racordare gaze naturale

Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

aferente obiectivului de investitii are in vedere urmatoarele:

- Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea autorizatilor de construire: DTAC
(Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire), PT (Proiect
Tehnic) si DE- detalii de executie (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de
sarcini, liste de cantitati de lucrari, piese desenate), elaborare documentatii pentru
obtinerea certificatului de urbanism, acordurilor/avizelor solicitate prin certificatul de
urbanism si a autorizatiei de construire;

- Intocmirea Planul General de SSM pe durata elaborarii proiectului;

- serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

inclusiv receptia la terminarea lucrarilor;

- Proiect tehnic cu planse si detalii de executie: 4 exemplare originale pe format hartie +

1 exemplar in format electronic CD/DVD. Documentatia va fi infocmita cu respectarea

prevederilor cuprinse in Legea 50/1991 actualizata.
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- DTAC nu se va depune fara evaluarea de catre Achizitor a specificatilor tehnico —
economice;

- Verificarea de specialitate a proiectului este in sarcina Achizitorului.

- Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor de executie si a avizelor de
semnalizare rutiera necesare anterior executiei lucarilor

Toate avizele/acordurile/autorizatiile se solicita si se obtin in numele OSD

B. Executie instalatii de racordare gaze naturale
B.1 Predarea amplasamentului
Achizitorul va solicita predarea amplasamentului.
Dirigintele de santier va convoca toti factorii responsabili in vederea participarii la predarea
amplasamentului si va redacta Procesul verbal de predare — primire amplasament.
Executantul va solicita asistenta tehnica din partea reprezentantilor detinatorilor de utilitati ori
de cate ori considera necesara prezenta acestora Tn santier pentru clarificarea problemelor
aparute.
La predarea amplasamentului, reprezentantii Executantului si ai Achizitorului vor realiza si o
evaluarea prealabila a riscurilor pentru a se asigura ca sunt indeplinite conditiile de securitate
si sanatate in munca, in special respectarea regulilor SSM.
Lucrarile nu trebuie sa inceapa daca nu sunt indeplinite conditile minime de securitate si
sanatate in munca.

B.2 Obtinerea avizelor si autorizatiilor in vederea executiei lucrarilor

Executantul are obligatia de a obtine urméatoarele autorizatii/avize in vederea executiel
lucrarilor si de a transmite catre achizitor numerele de inregistrare ale solicitarilor pentru
obtinerea avizului de executie, predare amplasament,

O autorizatia/avizul de executie;

0 avizul Politiei rutiere;

[ alte avize impuse de autoritatiile locale (dupa caz).

Tn cazul Intarzierii eliberérii avizului de executie, din motive neimputabile Executantului, se
va aduce la cunostiinta Dirigintelui de santier motivele pentru care autoritatiile locale nu au
eliberat avizul de executie. In acest caz, Executantul va face dovada depunerii documentelor
pentru obfinerea avizului de executie.

In cazul in care, intr-o anumita zona, legislatia locala impune realizarea lucrarilor de refacere
a zonelor afectate de lucrari tehnico-edilitare in domeniul public doar de catre operatori
economici atestati, Executantul se obliga sa realizeze aceste lucrari cu operatori economici
atestati.

Indiferent daca va fi nevoie sau nu de detinerea/obtinerea/prelungirea unui  atestat/
autorizatie pentru realizarea serviciilor/lucrarilor, Executantul se obliga sa nu modifice oferta
tehnica si financiara.

Perioada de garantie ce va fi acordata lucrarilor de refacere a zonelor afectate de lucrari
tehnico-edilitare in domeniul public este de 60 luni de la data PVRTL. .

In cazul strazilor aflate in garantie, entitatea contractanta va incheia contracte cu operatorii
economici care au in garantie strazile respective.

Achizitorul are obligatia sa anunte Tnceperea lucrérilor la emitentul Autorizatiei de Construire
si la Inspectoratul de Stat in Constructii, utilizand formularele tip specificate in legislatia. in
vigoare.
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Executantul este obligat s& efectueze probele si incercarile prevazute tn prescriptiile tehnice
legale pentru asigurarea calitatii lucrarilor conform legilor in vigoare si sa convoace delegatii
Inspectoratului de Stat in Constructii, precum si ai Achizitorului pentru fazele determinante.

B.3. Semnalizarea rutiera, imprejmuirea santierului

Pe perioada executiei, indiferent de etapa in care se aflé lucrarea (lucréri de terasamente,
lucrari de montaj, etc.), Executantul se va asigura ca zonele de lucru sunt imprejmuite si
semnalizate corespunzator legislatiei in vigoare.

Toate consecintele rezultate dintr-un eveniment provocat de o semnalizare si imprejmuire
necorespunzatoare vor fi suportate de catre Executant.

Semnalizarea santierului pe timp de noapte se va realiza obligatoriu cu lampi cu lumina
galbena intermitenta sau in cascada. Executantul are obligatia de a mentine starea de
functionarea a acestora pe toata durata de executie a lucrérii in zona respectiva.
Executantul are obligatia mentinerii elementelor de presemnalizare, semnalizare si
imprejmuire a santierului pe tot parcursul efectuarii lucrarilor, pana la finalizarea aducerii
terenului la starea initiala.

B.4. Executia lucrarilor

Executantul se obliga sa asigure realizarea unui ritm de executie zilnic pentru un santier de
executie instalare conducte si racorduri astfel incat sa nu se depaseasca termenul de
executie stabilit.

Lucrarile de s&paturd se vor demara doar dupd obtinerea avizului de executie a lucrarilor.
Sapaturile se vor efectua atdt manual cat si mecanizat (cu respectarea prevederilor din
avizele de utilitdti). Fundul santului va fi fara deniveldri, curatat de pietre sau alte obiecte
ascutite iar peretii fara asperitti pentru a evita deteriorarea conductei in momentul coborarii
acesteia n sant.

Depozitarea materialului rezultat din sapaturd se va realiza pe folie pe o singura parte a
santului, opusa partii pe care se lucreazd la montarea tronsoanelor de conducta, la o distanta
miniméa de 0,50 m de marginea acestuia pentru a pastra liber culoarul de lucru, pe ambele
parti ale santului.

Dimensiunile santurilor se vor stabili In functie de diametrele tevilor si de grosimea patului de
nisip care se asterne pe fundul sanfului, in concordanta cu prevederile NTPEE-2018.
Executarea sapaturilor la santurile cu pereti verticali si mai adanci de 1,50 m se face
obligatoriu cu sprijinirea malurilor, iar pentru accesul in sant se vor utiliza in mod obligatoriu
scari. In functie de studiile geotehnice, natura solului si mediului de munca sprijinirea malurilor
se va realiza si in cazul santurilor cu adancime mai mica de 1,50 m.

Executantul are obligativitatea protejarii extremitatilor conductelor si racordurilor din PE, atat
cele depozitate, cat si cele montate in santuri cu capace de protectie, pentru evitarea
patrunderii apei si a unor corpuri straine.

in timpul lucrarilor, Executantul este obligat s3 indeparteze in mod continuu apele de orice
provenientd, care pot patrunde in sant. Fundul santului trebuie mentinut constant in stare
uscat3 pani la terminarea montarii conductei gi realizarea umpluturii. Executantul va asigura
suficiente utilaje pentru epuisment.

Materialele rezultate n urma decapdarii asfaltului/spargerii betonului se vor incarca si
transporta Th zonele stabilite de comun acord intre Executant si autoritatiile locale, imediat ce
au fost generate.

Tnaintea utilizérii, toate fevile de PE/OL vor fi verificate vizual in vederea identificarii posibilelor
defecte care ar fi putut surveni pe perioada depozitérii sau ori de cate ori sunt manevrate
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pentru deplasarea si asternerea in lungul santului, manipulate pentru realizarea imbinarilor
sudate si in vederea lansarii acestora in sant.

Pe langa verificarea suprafetelor exterioare se va efectua si o verificare a suprafetelor
interioare ale tevile in vederea detectarii posibilelor defecte de fabricare si pentru eliminarea
eventualele obiecte straine si/sau apa din interiorul acestora.

Defectele la care suprafata tevilor PE este afectatd mai mult de 10% din grosimea de perete
a tevii vor fi imediat indepartate sau, daca acest lucru nu e posibil, se vor face marcaje clare
cu markere rezistente la apa pentru a facilita indepartarea lor Tnaintea instalarii.

Pentru montarea elementelor de cuplare tip sa, mufe electrosudabile se vor utiliza dispozitive
de fixare/ aliniere.

Raschetarea conductelor (curatarea si indepartarea stratului oxidat de pe suprafetele
capetelor conductelor de PE) se va face cu rascheta manuala sau cu dispozitive speciale, in
vederea efectuarii sudurilor. Suprafatele razuite vor fi curatate cu o carpa fara scame sau cu
un servetel de hartie umezit in alcool izopropilic concentratie peste 99%.

Aparatele de sudura folosite la lucrari trebuie sa fie dotate cu dispozitive de reglare automata
a temperaturii si presiunii de sudura, precum si a timpilor aferenti, care pot furniza rapoarte
complete asupra sudurilor (protocoale de sudura).

Pentru tevile infasurate pe colac, inainte de efectuarea sudurii, se va verifica ovalitatea
capetelor, iar in cazul in care se constatd abateri mari de la circularitate, se vor normaliza
capetele de sudat utilizdnd dispozitive speciale de indreptare capete conducte si corectare a
ovalitatii.

Toate activitdtile de sudare vor inceta pe timpul ninsorilor, ploilor si conditiilor de véant
puternic.

Sudarea conductelor si fitingurilor din PE la temperaturi sub + 5 °C nu este permisa. Pentru
evitarea realizarii Tmbindrilor sudate neconforme se vor utiliza corturi si turbosuflante n
vederea ridicarii temperaturii la peste + 5 grade °C.

Se vor utiliza numai rasuflatori conform reglementarilore tehnice in vigoare.

Firul trasor care se monteaza pe conducta/racordul de polietilena se va conecta folosind
conectori electrici sau cositorire, iar pentru izolarea electrica se va folosi masticul. Nu se
accepta inadirea manuala a cablurilor.

Dupa coborarea conductei in sant, Executantul va verifica ca pe toata lungimea conductelor
pozitionarea firului trasor sa fie pe generatoarea superioara a acestora, inainte de asternerea
patului de acoperire din nisip .

La data solicitarii receptiei tehnice Executantul are obligatia predarii tuturor documentelor
cartii tehnice corespunzatoare acestui stadiu al investitiei (procese verbale lucrari ascunse,
protocoale suduri, atat pentru procedeul de imbinare cap-cap cat si prin electrofuziune, tabele
examinare vizuala suduri, rapoarte lucrari executate, fise tehnice, PV de control in faze
determinante).

Cartile tehnice ale Constructiei, se vor intocmi separat pentru fiecare racord.

In scopul optimizarii activitatii de masuratori topografice a retelelor noi de distributie gaze
naturale, Executantul are obligativitatea efectuarii ridicarii topografice a racordurilor nou
realizate, cu precizarea informatiilor pentru cele trei coordonate X, Y, Z.

Odata cu solicitarea de realizare a receptiei tehnice, Executantul va preda pe suport
electronic (CD, memory stick, etc.) ridicarea topografica a zonei in care a executat lucrarile,
impreuna cu Planul de situatie cu elementele ridicate in format dwg sau dxf.

Ridicarea topografica se va efectua cu echipamente specifice, si dupa ce Dirigintele de
santier valideaza Planul de Situatie in format dwg sau dxf, cu elementele topografice ridicate,
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Distrigaz Vest S.A,, prin serviciile sale specializate, va prelucra datele primite de la operatorul
economic care a efectuat masuratorile si le va transpune in sistemul GIS.

Pentru orice oprire a activitatilor Tn santier, inclusiv dupa orele de program, Executantul va
lua toate masurile necesare pentru siguranta. Astfel:

0 toate tronsoanele de tevi ingropate vor avea la capete dopuri sudate sau montate prin
compresie pentru a preveni intrarea materialelor straine, a apei provenite din ploi sau ape
subterane;

(1 se va asigura protectia zonei de lucru cu panouri de protectie, podete de trecere, banda
avertizoare, semne de circulatie si semnalizare corespunzatoare pe timp de noapte;

0 robinetele de bransament vor fi prevazute cu dopuri filetate pentru a preveni intrarea
materialelor straine, a apei provenite din ploi.

[l toate materialele (inclusiv produsele de balastierd) precum si deseurile rezultate din
activitatile desfasurate, vor fi depozitate in locurile special amenajate sau fa rampa de gunoi.
Nici un tronson de conducta nu va fi acoperit fara participarea Dirigintelui de santier si fara
ca acesta sa accepte modul de executie/etape de montaj. Dirigintele de Santier sau
reprezentantii Achizitorului vor dispune descoperirea acelor lucrari care au fost acoperite fara
acordul acestora sau ori de cate ori sunt necesare verificdri cantitative si calitative ale
lucrarilor ce devin ascunse. Lucrarile de descoperire si refacere a lucrarilor neverificate,
precum si refacerea lucrarilor neconforme vor fi suportate de catre Executant.

In zilele nelucratoare sau in afara orelor de program, Executantul va efectua numai acele
operatiuni care nu constituie faze determinante ale Lucrarilor si nu necesita prezenta
Dirigintelui de Santier; in cazuri exceptionale (situatii impuse de Autoritatile locale sau politie),
Executantul are obligatia de a solicita prezenta dirigintelui de santier.

Toate materialele folosite la lucrari vor fi insotite, dupa caz, de facturi de procurare, declaratii
de conformitate, certificate de calitate, agremente tehnice, marcaje CE, declaratii de
performanta.

Executantul are urmatoarele obligatii:

[l Sa efectueze probele si incercarile prevazute in prescriptile tehnice legale pentru
asigurarea calitatii lucrarilor, conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare si sa convoace delegatii ISC precum si beneficiarul, pentru fazele determinante
daca este cazul.

[ Dupa efectuarea probei de rezistenta si etanseitate la racordurile de gaze naturale ce se
vor pune in functiune, acestea vor ramane sub presiune cu aer, la valoarea presiunii de Proba
de Etanseitate pana in ziua cuplarii.

[ Sa faca verificarea interiorului tronsoanelor de conducta prin evacuarea mecanica a apei
sau a altor reziduri. Aceste operatii se vor efectua inaintea probelor de presiune si inainte de
cuplarea racordurilor.

B.5. Cuplarea racordurilor

Cuplarea racordului nou executat in conducta existenta se va face sub suprevegherea
reprezentantilor Distrigaz Vest SA in baza detaliului de cuplare din Proiectul tehnic avizat.
Executantul va realiza gropile de cuplare si pozitionarea (vertical si orizontal) a racordului
executat la conducta existenta, astfel incat, la cuplare, sa se poata efectua sudurile in conditii
de siguranta.

Imediat dupa efectuarea cuplarii, Executantul va proceda la demararea lucrarilor de
readucere la starea initiala a zonelor afectate de lucrare. Se va prezenta Procesul Verbal de
Receptie privind aducerea terenului la starea initiala de Ia Primaria Municipiului Oradea.
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Marcarea racordurilor subterane se realizeazad de catre Executant, in scopul identificarii
acestora, pe repere fixe (constructii, stalpi, etc.) si in interiorul/exteriorul cabinelor posturilor
de reglare, reglare-masurare Tn baza normelor tehnice in vigoare.

B.6. Verificari si probe de rezistenta si etanseitate la presiune

Verificarile si probele de presiune sunt obligatorii si vor fi realizate de catre executant conform
capitolului 12 din NTPEE - 2018.

Verificarile de presiune pentru racorduri, respectiv probele de presiune pentru racorduri se
vor realiza cu aparate de control indicatoare etalonate.

B.7. Dispozitii de santier

In cazul aparitiei pe durata executiei a unor neconformitati sau neconcordante intre situatia
din teren si proiectul tehnic avizat, modificarile vor fi obligatoriu concretizate prin dispozitii de
santier.

Pentru aceste modificari (dispozitii de santier) Proiectantul, Executantul si reprezentantii
Distrigaz Vest SA (dirigintele de santier) verificd in teren imposibilitatea respectarii
proiectului. Proiectantul stabileste solutia optima, cu acordul reprezentantilor Distrigaz Vest
SA.

Proiectantul intocmeste dispozifia de santier pe care o preda Executantului in vederea
insusirii si completarii valorii lucrarilor din dispozitia de santier. Executantul lucrarii va depune
dispozitia de santier la Distrigaz Vest SA in maxim 2 zile lucratoare de la primirea acesteia
de la proiectant. Aceasta va fi semnatd de catre proiectant, executant si reprezentantii
operatorului Distrigaz Vest SA .

B.8. Receptia lucrarilor

Receptia tehnica si punerea Tn functiune a lucrarilor din cadrul sistemelor de distributie cu
gaze naturale se face conform NTPEE - 2018.

Receptia lucrarilor cuprinse in avizul de executie eliberat de administratia locala se realizeaza
conform Regulamentului de eliberare a acordului si al avizului de executie a lucrarilor aferente
retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Oradea.

Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala se realizeaza in conformitate cu HG
343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora.

B.9 Documentatia pentru cartea tehnica
Continutul cartii tehnice a constructiei va respecta legislatia in vigoare.,

2. Planul de lucru pentru realizarea lucrarilor

Planul de lucru propus trebuie sa fie conform cu abordarea si metodologia propusa, sa
demonstreze intelegerea prevederilor din caietele de sarcini si incadrarea activitatilor si
subactivitatilor in timp de asa maniera incat sa se asigure finalizarea lucrarilor in termenul
ofertat, si va descrie prezentarea evenimentelor proiectului, reprezentate de procesele de
asigurare si de control al calitatii, conform proiectului tehnic si legislatiei in vigoare.

3. Resurse si organizare.
Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor proprii si/sau atrase. In cazul in
care ofertantul este o asociere si/sau apeleaza la subcontratanti, organizarea activitatii in
cadrul grupului va fi prezentata detaliind responsabilitatile si resursele membrilor grupului
raportate la activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare fiecare dintre acestia.
A
\
4 n
A\

W
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Se vor prezenta:

3.1 O organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul pe care
ofertantul il va utiliza pentru realizarea lucrarilor. Organigrama va include si o descriere
a rolurilor si responsabilitatilor personalului si linile de comunicare dintre memobrii
echipei.

3.2 Structura echipei propuse pentru servicile de proiectare tehnica si prezentarea
modalitatii de acces la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de
calitate corespunzator cerintelor aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului.

Nr. Denumire personal Tip Necesar nr. Obs
crt autorizare persoane
1 Instalatori autorizati de PGD 1 Coordonator activitate -
proiectare SD-atestat minim 5 ani experienta
PGD-(autorizat ANRE cf ca si instalator autorizat
Ordinului ANRE nr. de proiectare SD-
83/2014) atestat PGD-(autorizat

ANRE cf Ordinului
ANRE nr. 83/2014)
2 Instalatori autorizati de PGD 3 -
proiectare SD-atestat
PGD-(autorizat ANRE cf
Ordinufui ANRE nr.
83/2014)

Se va completa tabelul de mai jos cu datele de identificare ale personalului propus:

Denumire Nume si Nr si data Modalitate de dispunere:
prenume valabilitate angajat al
autorizatie (pentru | ofertantului/contractantului
cei sau prin subcontractare
pentru care se
impune)

3.3 Structura personalului de executie corespunzatoare lucrarilor ofertate in devizele
oferta si prezentarea modalitatii de acces |la acesta. Personalul de executie prezentat trebuie
sa fie corespunzator strict scopului contractului
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Nr. Denumire personal Tip autorizare / Numar Obs
crt calificare persoane
1 Instalatori autorizati de EGD 1 Coordonare activitate
executie SD-atestat EGD- minim 5 ani experienta
(autorizat ANRE cf ca si instalator autorizat
Ordinului ANRE nr. de executie SD-atestat
83/2014) EGD-(autorizat ANRE
cf Ordinului ANRE nr.
83/2014)
2 Instalatori autorizati de EGD 6 -
exectie SD-atestat EGD-
(autorizat ANRE cf
Ordinului ANRE nr.
83/2014)
8 Responsabil tehnic cu RTE - ISC 1 -
executia
4 Sudor autorizat OL ISCIR 4 -
5 Sudor autorizat PE ISCIR 4 -
6 Masinist terasamente ANC 5 -
7 Soferi - 5 -
8 Muncitori hecalificati - 10 -

Se va completa tabelul de mai jos cu datele de identificare ale personalului propus:

Denumire Nume si Nr si data Modalitate de dispunere:
prenume valabilitate angajat al
autorizatie (pentru | ofertantului/contractantului
cei sau prin subcontractare
pentru care se
impune)

3.4 Infrastructura (utilaje, echipamente, instalatii, mijloace de ftransport, etc)
corespunzatoare lucrarilor ofertate in devizele oferta si prezentarea modalitatii de acces la
aceasta. Infrastructura prezentata trebuie sa fie corespunzatoare strict scopului contractului si
sa indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

Dotare tehnica pentru proiectare instalatii de racordare gaze naturale

Nr. Denumire echipament Buc Obs
crt
Calculatoare 5 -
2 Licenta Softuri de proiectare si devize 5] -
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Imprimante / plotter
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Dotare tehnica pentru executie instalatii de racordare gaze naturale

Nr. Denumire echipament Caracteristici Buc Obs
crt tehnice
1 Taietor asfalt Adancime taiere 0- 2
160mm
2 | Ciocan hidraulic (picon) - 2
3 Buldo-excavator / mini-excavator - 2
4 Autobasculanta min 3.5to - 4
5 | Compactor mecanic Forta Max 10000 kg 4
6 | Truse instalator - 4
7 | Aparat de sudura electric - 2
8 Aparat sudura PE CC, EF 4
9 | Trusa sudura oxiacetilena - 1
10 | Generator curent 220V 4
11 | Aparat detectare gaz 0...2000 ppm 4
12 | Ruleta 0-5m 4
13 | Telemetru cu laser - 1
14 | Roata masurare - 1
15 | Masina de gaurit - 4
16 | Polizor unghiular (flex) 2000 W 2
17 | Polizor unghiular (flex) 650 W 2
18 | Compresor 0-10 bar 1
19 | Aeroterma Min 3 kw 2
20 | Manometre presiune 0-10 bar 10
21 | Scara aluminiu 8 m 2
22 | Motopompa - 1
23 | Roaba - 5
24 | Mijloace auto - 4
25 | Drujba - 1
26 | Cort protectie intemperii 4
4. Grafic fizic de executie
5. Termenul de realizare
- Depunere documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire; max 90 zile de
la comanda de proiectare
- Executie instalatii de racordare (inclusiv punere in functiune) : max 30 zile de la
primirea comenzii de executie si conform termenului din avizul de executie
6. Termenul de garantie minim ofertat este de 60 luni de la data procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor
17
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Termenul de garantie ofertat se stabileste de catre ofertant respectand, sub sanctiunea
respingerii ofertei, urmatoarele reguli:

6.1 Termenul de garantie nu poate fi mai mic decat minimul legal.

6.2 Termenul de garantie va respecta cerintele din Regulamentul de eliberare a acordului i
a avizului de executie a lucrérilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe
domeniul public al municipiului Oradea

6.3 Termenul de garantie ofertat se inscrie intocmai si in Formularul (de oferta), parte a
propunerii financiare.

7. Documente care justifica toate informatiile prezentate in propunerea tehnica,
valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul trebuie s& detind autorizatiile necesare exercitarii activitatii profesionale pentru
indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri; in acest sens se vor prezenta
urmatoarele documente:

Ofertantii vor face dovada autorizarii ANRE in domeniul sistemelor de distributie a
gazelor naturale avand autorizatii:

PDSB ( Autorizatie destinata proiectarii sistemelor de distributie a gazelor naturale, inclusiv
sistemele de distributie inchise ce functioneaza in regim de medie, redus si joasa presiune )
EDSB ( Autorizatie destinata executarii de sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv
sistemele de distributie inchise ce functioneaza in regim de medie, redus si joasa presiune }

Recomandari:

1. Pentru o evaluare facila a ofertelor, ofertantii vor depune doar documentele si informatiile
strict necesare conform cerintelor Caietului de Sarcini.

2. Nu este necesar ca ofertantii sa prezinte elemente copiate din documentatia tehnica sau
documente nerelevante prin prisma documentatiei de atribuire.

Anexe:
1. Regulament de eliberare a acordului si a avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor

tehnico/edilitare realizate pe domeniul public al Municipiului Oradea, de care se va tine cont
in executia lucrarilor ofertate;

Director General
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